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Byggeplass 

Faks:Tlf: 

Kontakt 

Kunde 

Kontrollert 

Tegnet 26.10.2020BAKKENVI 

1.00Hastighet (m/s) 
12370Heishøyde= 
15Passasjerer 
1125Last (kg) 

26.10.2020 

24.10.2019Bakkenvi 

BakkenviFinal configuration CP 30101 

00 Første utsendelse tegning 

DatoKontrollert avEndring 

Vigdis Bakken 

Stopp 

Styring 
Drift System 

Innganger 
5 

FMB 
1KA 
2 

+47 4 745 17 95 

1286GG (Motvekt) 
724 kgGK (Stol) 
1851 kgGKU (Fangapparat) 

1984 Åkrahamn Fryseri Akse A-4 

---- 4270 Åkrahamn 

Komm. nr. REB0011295454 

Tegn. nr. D 11295454.101 

MONTASJE TEGNING 
Heistype: 

3300 

Endret av 

GL Prosjektservice AS 
Fotvegen 12, 4250 KOPERVIK 

BS= 

TS= 

BK= 

TK= 

BT= 

HT= 

BKS= 

BGS= 

sjaktbredde 

sjaktdybde 

stolbredde 

stoldybde 

dørbredde 

dørhøyde 

stikkmål stolføringer 

stikkmål motvektføringer 

EN81-20/50 

UCMP uønskede stolbevegelser (UCMP) 

Produsent=SCHINDLER-REB 

Sertifikatnummer=NL 10-400-1002-004-51 

Kontroll=door zone detection SUET3 

Stopp=FCRD112 

Maskin=FMB130-LS-4C320 

Frekvensomformer=VAF023 

Utbalanseringsfaktor=50,00 % 

stolføring=T89/B 

motvektføring=H75-1 

Sertifikatnummer=NL.04.400.1002.004.27 

Schindler AS 
Drivenesveien 
Vennesla 

Tel. 38151100 
Fax 
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