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Karmøy kommune 
Teknisk etat 
P.b. 167, 4291 Kopervik         Kopervik 17.10.23 
 
 
 
Vedr.: Søknad om unntak fra teknisk krav iht. Plan- og bygningslovens § 31-4, gnr.12, bnr. 401. 
Da midlertidig bruksendring er i 3 etg så utløser dette krav til sprinkling av hele bygget, noe 
som ikke er gjennomførbart. Hvis bruksendring hadde vært i 2 etg så ville vi ikke hatt dette 
kravet. Det er på grunn av heis at dette kravet utløses, vi har fått fritak for å installere heis 
med bakgrunn av at alle arbeidere (som skal overnatte i 3 etg) ikke kan være 
bevegelseshemmede. 
 
For at tiltaket skal være gjennomførbart så ser vi oss nødt til å søke om unntak fra 
bestemmelsen TEK §11-12, 1. ledd, bokstav a. Det søkes om unntak fra krav om 
sprinkleranlegg i bygget. 
 
Firesafe har laget skriv om unntaket som er vedlagt her. Det er beskrevet litt om hvor uheldig 
dette kravet slår inn i dette tilfelle og hvilke muligheter som er mulig for å sikre en like god 
løsning som sprinkler. Vi håper kommunen ser hvor problematisk dette er og kan godkjenne 
dette unntaket med kompenserende tiltak som er like gode.  
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